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Kuopio-Hall is a multi-propose hall which is located in Kuopio. In winter a large amount of ice ac-
cumulates on the eaves of the Kuopio-Hall. Ice causes damage to the eaves and roof structures 
and it also can cause danger when falling down to the ground. It has been detected that the roof of 
the hall is leaking in some places. The purpose of this thesis was to resolve why ice accumulates 
on the eaves and how to make the roof and wall structures operate as a functional unit. 
 
The thesis was started by exploring the old structure plans of the Kuopio-Hall in Building Inspection 
Office of City of Kuopio. Some of the previously made researches and reports on the roof and wall 
structures of the Kuopio-Hall were used during the project. Also some parts of the roof and wall 
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moisture behaviour of the roof structures was calculated. Some problems occurred in the roof, wall 
and eave structures. 
 
As a result of this thesis different types of repair proposals were recommended. Because of the 
large size of the Kuopio-Hall the solution would be a test repair on the certain area of the roof. A 
method for observing the condition of the roof structures by using a measuring device was also 
proposed. The results of this thesis can be utilized in repairing Kuopio-Hall in the future. 
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Kuopio-halli on Kuopion keskustassa sijaitseva monitoimihalli. Talvisin Kuopio-hallin 
räystäsalueelle muodostuu runsaasti jäätä. Jää aiheuttaa lisäkuormitusta yläpohjara-
kenteille. Pudotessaan maahan, jää aiheuttaa vaaraa ihmisille ja eläimille. Katon on 
havaittu myös paikoin vuotavan. Hallissa on todettu sisäilmaongelma. Sisäilmaon-
gelman korjaussuunnitteleminen on käynnissä alapohjan osalta tätä opinnäytetyötä 
tehdessä. Hallin lattiapinnoite uusittiin kesällä 2011.  Rakennesuunnittelun kohteessa 
on hoitanut Rakennussuunnitelutoimisto Nylund Oy. Suunnittelukokouksissa on 
noussut esille tarve selvittää yläpohjassa ilmenevät ongelmat ja löytää ratkaisu on-
gelmien ratkaisemiseksi.  
 
Opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää mistä jään muodostuminen räystäsalueelle 
johtuu ja miten ongelmaa pystytään korjaamaan. Opinnäytetyössä otetaan kantaa 
seinärakenteiden ja yläpohjan toimivuuteen rakennusfysikaalisesti. Tarkasteltavana 
ovat myös ongelmat seinärakenteen ja yläpohjan liittymissä sekä räystäsrakenteissa. 
Yläpohjan kosteusteknistä käyttäytymistä tarkastellaan käsinlaskentana. Työn tarkoi-
tus ei ole suunnitella korjausta, vaan ehdottaa eri korjausvaihtoehtoja.  
 
Kuopio-hallin yläpohja- ja seinärakenteita avataan. Avauksilla selvitetään syitä ylä-
pohjassa esiintyneille ongelmille. Hallin sisällä ja ulkona suoritetaan suhteellisenkos-
teuden ja lämpötilan mittauksia, joita myöhemmin käytetään lähtötietoina yläpohjan 
kosteuskäyttäytymisen laskennassa. Kuopio-hallista on tehty aikaisemmin tutkimuk-
sia, korjauksia ja lämpökuvaus, joiden raportteja käytetään työssä hyväksi. Opinnäy-











Kuopio-halli sijaitsee Kuopion keskustassa Opistotiellä ja se on otettu käyttöön vuon-
na 1992. Hallin pinta-ala on 14 000 m², pituus 148,5 m, leveys 95,54 m ja korkeus 
20,5 m. Yleisöä halliin mahtuu 9 000 henkilöä. Kuopio-halli on monitoimihalli, jossa 
järjestetään pääasiassa urheilutapahtumia, messuja ja konsertteja. 
 
Kuopio-hallissa on erilliset tilat kokouksille, kuntosalille, tanssille ja pukuhuoneille. 
Hallin puolella yleisurheilulle on viisi juoksurataa, häkki, heittopressu, kuulantyöntö-
paikka, seiväs-, pituus- ja korkeushyppypaikka. Palloilulajeista Kuopio-hallissa voi 
harrastaa jalkapalloa, salibandyä, pesäpalloa, lentopalloa, koripalloa, sulkapalloa ja 
pöytätennistä. Halliin on rakennettu erillinen aidattu voimistelualue. /1/ 
 
 
Kuva 1. Kuopio-halli. Kuva Petteri Kuokkanen 
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Halli on perustettu vanhan maankaatopaikan päälle teräsbetonipaaluilla. Alapohja-
laatta on paalutettu kantava teräsbetonilaatta, joka on jaettu liikuntasaumoilla. Hallin 
kaareva muoto on tehty 16 teräksisellä avaruusristikolla, jotka on perustettu teräsbe-
tonisten paaluanturoiden varaan. Teräsristikoiden aiheuttama vaakasuuntainen voi-
ma on otettu vastaan alapohjan alle maanvaraisesti perustetuilla esijännitetyillä pal-
keilla. Hallin päädyissä on tuulipilarit.  
 
 







Kuva 3. Kuopio-hallin alapohja, reikäpiirustus, moduulilinjat. Kuva Kuopion kaupunki, 
rakennusvalvonta 
 
Kuva 4. Rakennetyyppi YP1, nykytilanne. Kuva Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta 
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Yläpohja rakenne on kuvan 4 mukainen. Eristekerroksessa on tuuletusurat, ura on 
kooltaan noin 40 mm x 15 mm (päätelty valokuvasta). Yläpohjan tuuletus on suunni-
teltu siten, että ilmavirta pääsee räystäältä eristekerroksen tuuletusurista hallin harjal-
le, josta ilma poistuu tuuletuskanavasta takaisin ulkoilmaan. Rakenne on huonosti 
tuulettuva. 
 
Kuopio-hallin muoto ei ole tasaisesti kaareva. Yläpohjarakenne on jaettu seitsemään 
pinta-alaltaan ja korkoasemaltaan erikokoiseen lohkoon kuvien 1, 7 ja 8 mukaan. 
Yläpohjan tasoerojen kohdalle on rakennettu ulkoseinärakenne kuvien 5 ja 6 mu-
kaan. Ulkoseinän ja yläpohjan liittymä on suunniteltu kuvan 9 mukaan. Räystäiden 










Kuva 6. Rakennetyyppi US2, nykytilanne. Kuva Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta 
 
 







Kuva 8. Tasoerot. Kuva Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta 
 
 





Kuva 10. Räystäs seinän kohdalta. Kuva Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta 
 
 
Kuva 11. Räystäs ikkunan kohdalta. Kuva Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta 
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2.2 Monitoimihallien ongelmia 
 
Monitoimihallien yläpohjien ongelmia muualla Suomessa pyrittiin selvittämään puhe-
linhaastatteluilla. Haastattelut kohdistettiin Pajulahti-hallin, Botniahallin, Impivaaran 
jalkapallohallin ja Adidas-hallin huoltohenkilökunnalle. Kohteet valittiin rakenteen, 
koon ja ulkomuodon perusteella vastaamaan Kuopio-hallia.  
 
Koska hallit ovat noin 20 m korkeita, ilma kerrostuu väkisinkin hiukan lämpimän ilman 
noustessa ylös kohti hallin korkeinta kohtaa. Mikäli hallien katoille kertyy talvella lunta 
suuria määriä, lumi toimii katolla eristävänä kerroksena. Lumi alkaa sulaa vedeksi 
pintakermin ja lumen välissä ja jäätyy tullessaan räystäille. Veden jäätyminen polan-
teeksi on ongelma Kuopio-hallissa ja Pajulahti-hallin kiinteistöpäällikkö Esko Ihamäen 
mukaan vuonna 2010 käyttöön otetussa Pajulahti-hallissa. 
 
Botniahallissa sisäänkäynti on erotettu muusta hallista erillisenä siipenä. Tässä sii-
vessä katto on alempana kuin halliosassa. Sisäänkäynnin katto vaatii lumen poista-
mista katolta runsaslumisina talvina, katon räystäsalueille kertyy myös jäätä. Sisään-
käynnin katon ja halliosan liittymä vuotaa vettä sisään. /3/ 
 
Savunpoistoluukkujen tiiveydessä on ongelmia Kuopio-hallissa, Impivaaran jalkapal-
lohallissa ja Adidas hallissa. Savunpoistoluukuista pääsee vettä yläpohjarakenteisiin 
ja vaarana on rakenteen turmeltuminen. /4/ Koska savunpoistoluukut eivät ole tiiviit, 







3 YLÄPOHJARAKENTEEN ONGELMAT KUOPIO-HALLISSA 
 
3.1 Lumi ja jää 
 
Kuopio-hallissa muodostuu jäätä rakennuksen räystäsalueille. Jäätä muodostuu 
etenkin hallin tasoerojen kohdalle (kuva 12). Jään paksuus vaihtelee olosuhteesta 
riippuen. Jää aiheuttaa suuren kuormituksen yläpohjan rakenteille, etenkin kumibitu-
mikermikatteelle. Lisäksi lumi ja jää uhkaa ihmisten turvallisuutta pudotessaan katolta 
maahan. Hallin katolla ei ole lumiesteitä lainkaan ja liikkumista vaara-alueella ei ole 
rajoitettu esimerkiksi aitaamalla. Mikäli jään paksuus on esim. 0,3 m noin 5 m:n mat-
kalla, muodostuu räystäsalueella noin 2,7 kN / m2 suuruinen jään aiheuttama lisä-
kuorma. Suunnitelmissa hallin muodon aiheuttamat lisälumikuormat on otettu huomi-
oon, mutta jään aiheuttamaa lisäkuormaa ei ole huomioitu. 
 
 
Kuva 12. Lunta ja jäätä kertyy runsaasti tasoerojen kohdalle. Kuva Kuopion kaupunki, 
Tilakeskus 
 
Lunta joudutaan poistamaan katolta runsaslumisina talvina. Lumityökustannukset 
Kuopio-hallin tontilla talvelta 2010 - 2011 olivat 80 109 euroa. /11/ Summa sisältää 
lumenkaatopaikkamaksun, kuljetukset, konetyönnöt, käsilumityöt ja nostin kulut. Suu-
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rin osa kustannuksista muodostuu katolta pudotettavasta lumesta. Kustannus on 
merkittävä.  
 
Muutamana viime talvena lumenpudotuskustannukset ovat nousseet yhdeksi taloyh-
tiöiden merkittävimmistä kiinteistönhoito ja kunnossapito kustannuksista. Järkevillä 
rakenneratkaisuilla pystytään hallitsemaan lumen aiheuttama lisärasite rakennuksille 
ja niitä käyttäville ihmisille. Tämä edellyttää suunnitteluyhteistyötä kaikkien rakenta-
misessa tai rakennuksen korjauksessa mukana olevien osapuolten välillä. Lumenpu-
dotuskustannuksia ei voi jättää huomioimatta myöskään Kuopio-hallin korjausta 




Yläpohjarakenne on huonosti tuulettuva. Ilma liikkuu tuuletusurissa lämpötilan ja pai-
ne-erojen vaikutuksesta. Räystäsrakenteessa (kuva 10) ilmalla on reitti lämmöneris-
teen uritukseen, jossa ilma liikkuu harjalle, siitä kokoojakanavaan ja edelleen ulkoil-
maan harjalla olevista alipainetuulettimista. Kuopio-hallin yläpohjan muotoa voidaan 
ajatella lentokoneen siipenä. Tuulisella ilmalla rakennuksen muoto ohjaa tuulta räys-
täältä harjan yli, harjalle muodostuu noste. Näin ollen tuuletuskanavistoon muodostuu 
alipaine harjan ja räystään välille. Rakenteen on tarkoitus toimia siten, että eristetilas-
sa olevaa kosteutta siirretään ulkoilmaan tuuletusurissa käyvän ilmavirran mukana. 
Tällaisen rakenteen tarkoitus ei ole tuulettaa yläpohjaa. 
  
Täysin tyynellä kelillä ratkaisu perustuu termisiin paine-eroihin. Lämmin ilma on ke-
vyempää kuin viileä ilma. Lämmin ilma nousee ylös eli urassa kulkeva ilma lämme-
tessään liikkuu kohti harjaa, josta se pääsee kokoojakanavan kautta ulkoilmaan. Mitä 
lämpimämpää ilma on, sitä enemmän se pystyy kuljettamaan kosteutta urassa. Ra-
kenteen rakennusfysikaaliseen toimivuuteen vaikuttaa vuodenaika, lämpötila, suh-
teellinen kosteus, rakenteen suunnittelu ja toteutus. Rakenteen kuivuminen tapahtuu 
suurimmalta osin kesäkuukausina. 
 
Kuopio-hallin yläpohjassa käytetty rakenne on tarkoitettu tasakattoiseen rakennuk-
seen, jossa vedenpoisto on sisäpuoleinen, eli sadevesiviemärit johdetaan lämpimän 
sisätilan kautta. Kuopio-hallissa yläpohjan muoto on kaareva ja vedenpoisto on ulko-
puolinen.  
 
Räystäältä tuuletusuraan tuleva ilma on kylmää. Ilma lämpenee noustessaan tuule-
tusurassa kohti harjaa. Yläpohjan lämpötila harja-alueella on lämpimämpi kuin räys-
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täsalueella. Lumi alkaa sulaa ja valuvan veden saavuttaessa räystäsalueen nollan 
alapuolella olevan lämpötilan, vesi jäätyy polanteeksi. Lumen sulamista harja-alueella 




Kuva 13. Kermit, uritettueriste ja höyrynsulku Euratex AL. Kuva Antti Bäck 
 
Sisäpuolisen kosteuden siirtyminen rakenteeseen tulisi tehokkaasti estää. Näin ollen 
höyrynsulun ja sen liittymien tiiveys on erittäin tärkeää. Mikäli höyrynsulku ei ole tiivis, 
tuuletuksen tehostaminen aiheuttaa sisäpuolisen kosteuden siirtymisen eristeeseen 
ja vaarana on rakenteen vaurioituminen. Kuopio-hallissa kantavana rakenteena on 
teräsohutpoimulevy. Ilmatiiveyden saavuttaminen on haastavaa, koska höyrynsulku 
Euratex-AL on asennettu teräsohutpoimulevyn päälle ilman taustatukea (kuva 4). 
Katteen rakennusvaiheessa höyrynsulun päällä kävellään. Kun toteutusaikana astu-
taan poimulevyn pohjan kohtaan, höyrynsulku jää pussille ja höyrynsulun limitykset 
irtoavat toisistaan. Tämän seurauksena rakenteen höyryntiiveys heikkenee oleellises-
ti. Rakentamisvaiheessa lämmöneristeen urien on satuttava täysin vastakkain, eikä 
uriin saa joutua rakenteen toteutus aikana rakennusjätettä tai muuta sinne kuuluma-
tonta. Muutoin ilma ei liiku eristekerroksessa vähäisestikään.  
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Kuopio-hallissa välimatka räystäältä harjalle on pitkä ja tuuletuskanavan karkeasta 
pintarakenteesta aiheutuva kitka hidastaa ilman liikettä. Harjalla on rakennuksen pi-
tuus suuntainen kokoojakanava, johon on asennettu alipainetuulettimet noin 8 m vä-
lein. Alipainetuulettimet ovat halkaisijaltaan 110 mm. Alipainetuulettimissa tapahtuvaa 
ilman liikettä ei voi havaita aistinvaraisesti eli esimerkiksi vedon tunteena iholla. Tämä 
on yleistä huonosti tuulettuvissa katoissa. Paikoin kokoojakanavien kohdalla vesika-
ton kermi on painunut montulle, näin ollen kanavan tilavuus pienenee entisestään. 
Uritetulla rakenteella suositeltu kokoon puristuma on korkeintaan 10% eristeen pak-
suudesta. /10/ 
 
Harjalla olevat tuuletushormit nousevat kermin pinnasta noin 400 mm. Talvella kinos-
tuva lumi tukkii tuuletushormit. Tästä johtuen talvisin tuuletuskanavissa ilmamäärä 
tuuletusurissa vähenee oleellisesti.  
 
Hallihenkilökunnan mukaan katto on vuotanut useammasta kohdasta. Vuotokohta ei 
välttämättä ole kohta, josta vettä tulee sisään. Kaareva muoto saa veden liikkumaan 
yläpohjassa ja vuoto näkyy paikasta, josta vesi pääsee höyrynsulun ja kantavan te-
räsohutprofiilin läpi. Vuodon sattuessa on mahdollista, että yläpohjan eristeet ovat 
kastuneet laajaltakin alueelta. Eriste on huonosti tuulettuvassa kerroksessa, joten sen 





3.2.1 Yläpohjan kosteustekninen tarkastelu käsinlaskentana 
 
Rakennepiirustusten mukaan kaarevien teräsristikoiden kohdalla kantavan poimule-
vyn poimujen väliin on asennettu palokatkoksi palamatonta mineraalivillaa (kuvat 14 
ja 15). Höyrynsulku jää kahden eristekerroksen väliin. Riskinä on, että tietyissä olo-
suhteissa vettä tiivistyy rakennekerroksiin. Rakenteen kosteuskäyttäytymistä on tar-




Kuva 14. Poimulevun alle on asennettu palokatkoksi palamatonta mineraalivillaa. 
Kuva Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta 
 
 
Kuva 15. Palokatko. Kuva Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta 
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Taulukko 1. 5.4.2011 mitatut arvot Kuopio-hallissa 
          
Kuopio-hallin sisäilman suhteellisenkosteuden mittaus.   














   
  
  
   
  
mittauspiste RH (%) lämpötila (°C) kastepiste (°C) ilman vesimäärä (g/m³) 
1 30,7 18,9 1,2 5,0 
2 30,1 19,3 1,3 5,0 
3 harjalta 29,4 19,6 1,1 4,9 
ulkoilma 51,6 6,2 -3,0 3,8 
 
Käytetään laskennassa sisätilan suhteellisena kosteutena 30 % ja lämpötilana +19 
°C. Ulkoilman suhteellinen kosteus on laskennassa 52 % ja lämpötila +6 °C. Raken-
ne lasketaan rakennetyypin YP1 (kuva 4.) mukaisen rakenteen mukaan siten, että 




1. kaksinkertainen kumibitumikermi, käytetään laskennassa TL2 (K-MS 
170/3000) 
2. 20 mm lämmöneriste, KKL 
3. 150 mm lämmöneriste, AKLU 
4. 0,2 mm höyrynsulku, Euratex-Al 
5. Teräsohutlevyprofiili, käytetään profiilin t:nä 1,0 mm 
6. 200 mm palamaton mineraalivilla 
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Kuvio 16. Lämpötilan muutos kerroksessa.  Kuvio Petteri Kuokkanen 
 
Vesihöyryn kyllästyspaineet lasketaan interpoloimalla taulukosta /2/ 
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Lasketaan sisäilman ja ulkoilman vesihöyryn osapaineet 
 
          
  
    
     
   
    
                  
 
          
  
    
     
   
    
                  
 
                                
 
Lasketaan vesihöyryn osapaineen muutos kerroksittain 
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Lasketaan vallitseva paine kerroksessa 
 
                               
 
                                                            
 
                                                                 
 
                                                                  
 
                                                                  
 
                                                  
 
                                                                  
 
                                                                  
 






Taulukko 2. Kyllästyspaineet ja vallitsevat paineet 
rakennekerros: kyllästyspaine (Pa) vallitseva paine (Pa) 
ulkoilma 941 489,32 
ulkopinta 944   
kerros 1. 950 518 
kerros 2. 992 518 
kerros 3. 1357 518 
kerros 4. 1360 659 
kerros 5. 1360 659 
kerros 6. 2028 659 
kerros 7. 2180 659,1 
sisäpinta 2197   
sisäilma 2197   
 
Kyllästyspaine on jokaisessa kerroksen rajapinnassa suurempi kuin vallitseva paine. 
Näin ollen vesihöyry ei tiivisty vedeksi missään kohtaa rakenteessa. 
 
Kun olosuhteessa tapahtuu muutos, myös rakenteen rakennusfysikaalinen käyttäy-
tyminen muuttuu. Liitteissä 1 ja 2 on tarkasteltu rakennetta talvisissa olosuhteissa. 
Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus vaikuttavat merkittävästi rakenteen kosteus-
käyttäytymiseen. Liitteessä 1 on tarkasteltu samaa rakennetta Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla siten, että ulkoilma on -20 °C suhteellisen kosteuden ol-
lessa 90 %. Laskennassa sisäilma on +20 °C ja suhteellinen kosteus 30 %. Tulok-
seksi saadaan, että kosteutta tiivistyy vedeksi kerroksissa 1,2, ja 4. Kerroksien 1 ja 2, 
eli kermiin ja KKL eristeeseen tiivistyvä kosteus on vähäisempää, kuin kerrokseen 4, 
eli höyrynsulun pintaan. Kerroksien 1 ja 2 tilannetta helpottaa tuuletusurien kuivattava 
vaikutus, jota laskennassa ei ole huomioitu. 
 
Palokatkon kohdalla höyrynsulun pintaan kosteutta tiivistyy liitteessä 1 esitetyissä 
olosuhteissa varmasti (sivuilla 29 ja 30 olevan laskelman mukaan 14 vuorokaudessa 
107 g / m2). Rakenne on rakennusfysikaalisesti toimimaton. Höyrynsulku jää kahden 
eristekerroksen väliin palokatkona käytetyn mineraalivillan vuoksi. Tiivistyvän kosteu-
den määrä ei kuitenkaan ole hälyttävä ottaen huomioon, ettei palokatko aluetta ole 
koko yläpohjan alueella. Laskenta on suoritettu ääriolosuhteessa. Todellisuudessa 
olosuhde voi vaihdella kahdessa viikossa paljonkin. 
 
Liitteessä 2 on tarkasteltu rakennetta, jossa palokatkoa ei ole. Olosuhteena on käy-
tetty vastaavaa kuin liitteessä 1. Laskelmasta huomataan, että tiivistymistä tapahtuu 
kerroksissa 1 ja 2, mutta ei höyrynsulun pintaan. Kerroksien 1 ja 2 tilannetta parantaa 
 29 
 
tuuletusurat. Liitteessä 2 tarkasteltu rakennetyyppi on vallitseva Kuopio-hallin yläpoh-
jassa.  
 
Lasketaan palokatkon kohdalta koko yläpohjarakenteen läpi virtaava kosteus kahden 
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Lasketaan palokatkon kohdalta höyrynsulun pintaan tiivistyvän kosteuden määrä 
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kahdessa viikossa vettä tiivistyy 
 
                                      
  
   









Tarkastellaan lumikerroksen vaikutusta yläpohjan lämpötilajakaumaan. Luodaan ke-
väinen olosuhde, jossa ulkolämpötila on - 3 °. Laskennassa käytetään hallin sisäläm-
pötilana + 19 °. Käytetään laskennassa rakennetyyppiä, jossa palokatkoa ei ole mu-







           (3.2.1.1) 
 
                         
 





Käytetään sivulla 21 esitettyjä lämmönjohtavuuksia. Lumikerroksen lämmönjohtavuus 
0,12 W/(mK). /13/ Lumikerros ajatellaan rakennekerroksena, joten pintavastusta Rse 
käytetään normaalisti. Kuopio-hallin arvioitu lumikerroksen paksuus tasaisella katon 
osuudella on noin 1 metri. Tasoerojen kohdalla lunta on kinostuman vuoksi enem-
män. 
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Lumikerroksen ja kermin välisessä rajapinnassa lämpötila on +11,5 °C. Eli lumen 
sulaminen on voimakasta. Liitteessä 3 on tarkasteltu samaa rakennetta samoissa 
olosuhteissa, mutta lumikerroksen paksuutena on käytetty 200 mm. Tuolloinkin lumi-
kerroksen ja kermin välisen rajapinnan lämpötila on +3,2 °C, eli lumen sulamista ta-
pahtuu. Lumen eristävä vaikutus on merkittävä. Laskelmassa on huomioitava, ettei 
urissa kulkevan ilman jäähdyttävää vaikutusta ole otettu huomioon, vaikka jäähdyttä-
vä vaikutus on olematon ottaen huomioon suuret jäämassat Kuopio-hallin katolla tal-
visin. 
 
Siven Uvslokkin (2011) tutkimuksessa Drying out capacity and snow melting risk for 
ventilated wooden roofs – a parameter stydy otetaan kantaa jään syntymiseen puu-
runkoiselle tuuletetulle tiilikatolle. Tutkimuksen mukaan 1,4 asteen kulmassa olevalle 
20 m pitkälle tiilikatolle, jonka tuuletusrako on tehty koolaamalla ristiin 36 mm puuta-
vara, eriste paksuuden ollessa 300 mm, muodostuu noin 250 kg/m jäätä kuukaudes-
sa. Tuulennopeus on 1 m/s, ulkoilma lämpötila -2 °C ja lunta on katolla 0,5 m. /21/ 
Jään muodostuminen on erittäin voimakasta, vaikka rakenteessa on tuuletusrako. 
Huomioitavaa tutkimuksessa on olosuhteen kesto. Olosuhde tuskin pysyy kuukautta 
samana. Ottaen huomioon, että Kuopio-hallin yläpohja on heikommin tuuletettu, jään 
muodostuminen on vieläkin voimakkaampaa. 
 
Kokemuksien ja laskelmien perusteella voidaan todeta, että tietyissä olosuhteissa 
tietyntyyppisillä katoilla jään muodostumista ei voida estää. Kuopio-hallin nykyinen 
kattorakenne kuuluu kattoihin, joille jäätä muodostuu tietyissä olosuhteissa väistämät-
tä.  
    
3.2.2 Käsinlaskennan tulkinta 
 
Rakenteiden rakennusfysikaalinen tarkastelu käsinlaskennalla tai laskentaohjelmilla 
on teoriaan pohjautuvaa. Todellisuudessa rakenteen rakennusfysikaaliseen käyttäy-
tymiseen vaikuttaa paitsi materiaali myös rakenteen toteutus tapa. Mikäli esimerkiksi 
rakennusvaiheessa höyrynsulkujen saumat on limitetty siten, että niistä pääsee ilmaa 
vuotamaan, ei laskennasta saatu tulos pidä täysin paikkaansa. Kuopio-hallin yläpoh-
jan tutkimuksissa on selvinnyt rakennusvirhe katteen kermien asennuksessa (sivu 36 
 34 
ja 37). Näin ollen kermin vesihöyryn vastusta on mahdoton määritellä tarkasti. Las-
kelmien tulokset ovat suuntaa antavia. 
 
Rakennetyypin eristekerroksessa olevien tuuletusurien tarkoitus on poistaa raken-
teesta kosteutta. Urissa kulkevan ilman kosteutta poistavaa vaikutusta ei ole huomioi-
tu kosteuskäyttäytymistä laskettaessa. Urat parantavat rakenteen rakennusfysikaalis-
ta toimivuutta. Myöskään kantavan poimulevyn vaikutusta vesihöyryn vastuksissa ei 
ole huomioitu, koska poimulevyn asennustarkkuus ja kiinnikkeiden määrä vaikuttavat 
vesihöyrynvastukseen. Poimulevyjen valmistajat eivät anna vesihöyrynvastuksia tuot-





Katolla olevien savunpoistoluukkujen liittymä kermiin on liian matala kuvan 18 mu-
kaan. Kermin ylösnosto on 100-200 mm, kun sen tulisi olla ≥ 300 mm. Savunpoisto-
luukkujen vedenpoisto on hoidettu savunpoistoluukun päällä menevällä vesikourulla. 
Kourujen maalipinta on lohkeillut ja kouruihin on kertynyt ruostetta ja roskaa kuvan 19 
mukaan. On mahdollista, että sateella savunpoistoluukkujen vesikourut täyttyvät ja 
vettä tulvii luukuista halliin. Savunpoistoluukkujen alareunojen vastapellitys on väärin 
päin kuvan 20 mukaan. Vettä voi päästä rakenteeseen pellitysten saumoista. 
 
 










Kuva 19. Savunpoistoluukun vedenpoistokouru on ruostunut ja se kerää roskaa. 




Kuva 20. Savunpoistoluukun alareunan vastapellitys on väärin päin. Kuva  
Petteri Kuokkanen 
 
Kermien limitykset ovat heikosti kiinni toisissaan kuvan 21 mukaan. Rakennusvai-
heessa kermit hitsataan saumoista toisiinsa kiinni. Kuopio-hallin katossa alla olevas-
sa kermissä ei ole sauman kohdalla sirotteetonta osaa tai alimmainen kermi on koko-
naan sirotteellinen. Näin ollen alimmaisen kermin sirote jää päällimmäiseksi tulevan 
kermin alapintaan kiinni, eivätkä kermien saumat hitsaannu toisiinsa tarpeeksi lujasti. 
Pintakermit irtoavat alustastaan käsin vetäisemällä. Katto on pesty painepesurilla 






Kuva 21. Kermit irtoavat saumoistaan. Kuva Petteri Kuokkanen 
 
Alimmainen kermi on kiinnitetty kantavaan teräsohutpoimulevyyn mekaanisilla kiin-
nikkeillä kuvan 22 mukaan. Kiinnikkeiden tarkoitus on sitoa aluskermi ja eristeet yh-
tenä pakettina poimulevyyn. Kiinnike lävistää kermin, eristeet, höyrynsulun ja poimu-
levyn.  
 
Pintakermin ja aluskermin välistä on mitattu suhteelliseksi kosteudeksi 99,9 %. /8/ 
Tämä tarkoittaa, että kosteus kermien välissä on nestemäisessä muodossa. Vesi 
pääsee mekaanisen kiinnikkeen reiästä kermien läpi eristeisiin ja aina höyrynsulkuun 
asti. Eristeiden voidaan olettaa kastuneen näiltä kohdilta. Kastuneet eristeet aiheutta-
vat otolliset olosuhteet homeen kasvulla. Höyrynsulun pitäisi estää veden pääsy poi-
mulevyyn ja siitä sisätilaan mutta tämä edellyttää, että höyrynsulku on ehjä. Huomioi-
tava on, että mekaaninen kiinnike lävistää myös höyrynsulun.  Koska katon on havait-
tu vuotavan, ei voida pois sulkea mahdollisuutta, että vesi pääsee sisätiloihin mekaa-




Kuva 22. Aluskermin mekaaninen kiinnike. Kermi on sirotteellinen. Veden  
valuma jälkiä havaittavissa kermissä. Kuva Petteri Kuokkanen 
 
Kattokatselmuksessa 28.7.2011 havaittiin reikä Kuopio-hallin katossa, Savonia-
ammattikorkeakoulun päädyssä (kuva 23). Reikä ulottui villoihin asti lävistäen mo-
lemmat kermit. (20.8.2011 reikä on paikattu.) Katselmuksessa havaittiin katolla ruuvin 
kantoja, puukonterä ja puutavaraa. Ylimääräinen katolle kuulumaton tavara aiheuttaa 
tarpeetonta kuormitusta kermille.  
 
Ylimääräiset tavarat eivät joudu katolle itsestään. Kermissä oleva reikä saattaa olla 
peräisin lumen- ja jäänpudotuksen seurauksena syntynyt, esimerkiksi jäätä murretta-
essa rautakangella tai vastaavalla. Laadunvalvonta ja työntekijöiden ohjeistus vähen-
tävät katon ylimääräistä rasitusta.   
 
Kattoon ei ole asennettu kattopollareita lainkaan. Katon huolto, tarkistus ja korjaus 
vaikeutuvat ilman turvallisia kattovarusteita. Lumiesteet puuttuvat molemmilta lappeil-
ta. Toisaalta mikäli lumiesteet olisi asennettuna katolle, suuri jäämäärä aiheuttaisi 
lumiesteille ja koko räystäsalueelle suuren lisäkuorman. Lumiesteet ja räystäsalueet 
eivät kestä niin suuria kuormia. Kuopio-hallin takapuolella on 13 ulko-ovea, jotka toi-
mivat poistumisteinä (kuva 24). Lumi ja jää putoavat suoraan ulko-ovien eteen aiheut-
taen vaaraa ovien käyttäjille. Katolle ei voi asentaa lumiesteitä, joten lumen ja jään 





Kuva 23. Molemmat kermit lävistävä reikä. Kuva Petteri Kuokkanen 
 
 
Kuva 24. Lumi ja jää putoavat poistumistien eteen. Kuva Petteri Kuokkanen 
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3.4 Tasoerot, seinärakenteet ja räystäät 
 
Kuopio-hallin yläpohja on porrastettu seitsemään erisuuruiseen lohkoon. Porrastuk-
sen kohdalla on tasoero, jonka seinärakenne on suunniteltu rakennetyypin US2 (kuva 
6) mukaan, lukuun ottamatta moduulilinjojen E ja F kohdalla olevaa kotelorakennetta 
(kuva 7). Rakennuksen tasoerot aiheuttavat talvisin lumen kinostumista tasoeron 
kohtaan (kuva 12). Lunta voi pahimmillaan olla useita metrejä tasoerojen kohdalla. 
Suuri lumimassa aiheuttaa lisäkuormaa rakenteille, mutta se toimii myös eristeker-
roksena, joka edistää lumen sulamista ja veden jäätymistä räystäällä.  
 
Tasoeron kohdalla yläpohjan ja ulkoseinän liittymä on tehty kuvan 5 mukaan. Yläpoh-
ja on tehty ensin ja tämän jälkeen yläpohjan päältä on rakennettu ulkoseinärakenne. 
Lukuisista ilmavuodoista voidaan epäillä yläpohjan ja seinän höyrynsulun liittymän 
olevan avonainen. Kuvassa 5 esitetyssä rakenteessa kermin ylösnosto kiinnitetään 
vesivanerin pintaan. Vaneri jää kermin ja tuulensuojamineraalivillan väliin ilman tuule-
tusrakoa.  Vaarana on, että vaneri kostuu ja ajan myötä turmeltuu. Hometutkimus 
raportin mukaan 7.6.1996 vesivaneri todettiin märäksi. /5/ 
 
Icopal Katto Oy on aukaissut ulkoseinärakennetta tasoeron kohdalta räystäältä. /9/ 
Rakenteen aukaisu on dokumentoitu valokuvaamalla rakennetta (kuva 25). Valoku-
vasta voidaan päätellä, että ulkoseinärakennetta ei ole rakennettu suunnitelman mu-
kaan. Valokuvan mukainen rakenne on ulkoapäin lukien: kermin ylösnosto, vaneri, 
teräsranka, tuulensuoja mineraalivilla, teräsranka ja eriste (ei näy kuvassa, oletetaan 
olevan), koolaus ja tuulensuoja mineraalivilla tai kipsilevy. Höyrynsulkua ei näy ku-
vassa lainkaan. Höyrynsulun puuttuessa sisäilman kosteus pääsee seinärakentee-





Kuva 25. Ulkoseinä tasoeron kohdalta. Rakenne ei noudata rakennetyypin US2  
mukaista rakennetta. Höyrynsulkua ei näy kuvassa lainkaan. Kuva Antti Bäck 
 
Hallin sisäänkäynnin kohdalla on kylmät kotelot leikkauksen N-N, moduulinjoilla E ja 
F (kuva 26). Moduulilinjan F kohdalta kotelorakennetta on aukaistu. Kotelon rakenne 




Kuva 26. Kotelo aukaistu. Kuva Kuopion kaupunki, rakennusvalvonta 
 
Kotelossa on rakennusjätettä kuten puutavaraa, kermin palasia ja eristettä. Seinän 
eristeissä on ilmavuotojen aiheuttamia tummumia. Ulkoseinän ja yläpohjan välinen 
höyrynsulku ei liity toisiinsa lainkaan detaljin D103 (kuva 30) ja kuvan 27 mukaan. 
Höyrynsulku jää kantavan poimulevyn alapuolelle täysin avonaiseksi. Liittymä ei ole 
ilmatiivis.  
 
Kotelon ulkopinnan rakenne on detaljien D101 (kuva 28) ja D102 (kuva 29) mukai-
nen. Julkisivukasetin alareunasta rakenne on avonainen. Kermin ylösnosto on aino-
astaan 280 mm ja talvisin tuiskulumi pääsee nousemaan kotelorakenteeseen. Sula-
essaan lumi kastelee rakenteita kotelon sisällä.  
 
Räystäsrakenne kotelon kohdalla on detaljin D101 (kuva 28) ja kuvien 32 ja 33 mu-
kainen, myrskypeltejä ei ole. Kermi jää seinän ulkolinjan sisäpuolelle. Räystäällä 
kermin nosto kattopinnasta on ainoastaan 120 mm. Kovalla sateella vesi pääsee 
räystäspellityksen alle. Koska kermiä ei tuoda seinälinjan yli, vesi jatkaa matkaansa 
yläpohjan eristeeseen ja julkisivukasettia pitkin kotelorakenteeseen. 
 
Katon muulla osalla tasoerojen kohdalla rakenne on detaljin D106 (kuva 34) mukai-
nen, myrskypeltiä ei ole. Räystäsrakenteessa on sama ongelma kuin kotelorakenteen 
räystäässä. Detaljin D106 (kuva 34) mukaisessa tasoeron räystäsrakenteessa vesi 






Kuva 27. Seinän höyrynsulku ei liity yläpohjan höyrynsulkuun.  
Eristeissä ilmavuodon aiheuttamia tummumia, ks. myös detalji  
D103 (kuva 30). Kuva Petteri Kuokkanen 
 
 
Kuva 28. Kotelorakenne D101, ks. myös kuva 32. Kuva Petteri Kuokkanen 
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Kuva 29. Kotelorakenne D102. Kuva Petteri Kuokkanen 
 












Kuva 32. Kermi ei ulotu räystäällä seinälinjan yli, vesi pääsee  
julkisivukasetin välistä kotelorakenteeseen. Kuva Petteri Kuokkanen 
 
 




Kuva 34. Detalji D106. Kuva Petteri Kuokkanen 
 
Rakennetta on aukaistu myös harjalta leikkausta L-L, moduulilinjaa C vastaavasta 
kohdasta (kuvat 35 ja 36). Rakenne aukaistiin höyrynsulkuun saakka. Avattu rakenne 
on detaljien D107 (kuva 39) ja D108 (kuva 40) sekä kuvien 37 ja 38 mukainen. 
 
 
Kuva 35. Rakenne aukaistu moduulilinjan C kohdalta. Kuva Kuopion kaupunki, ra-
kennusvalvonta 
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Yläpohjan höyrynsulku Euratex-AL  ja seinän muovinen höyrynsulku on liitetty toisiin-
sa detaljin D107 (kuva 39) ja kuvan 37 mukaan. Höyrynsulkujen liittymässä ei ole 
käytetty teippiä tai liimaavaa ainetta. Seinärakenteen eriste painaa höyrynsulut toisi-
aan vasten. Liittymä ei ole täysin ilmatiivis. Voidaan olettaa, että ilmavuotoa pääsee 
hieman tapahtumaan. Lumen sulamista vedeksi seinärakenteen rakenneratkaisulla ei 
voida selittää.  
 
Seinärakenteen yläosa on toteutettu detaljin D108 (kuva 40) ja kuvan 38 mukaan. 
Höyrynsulkujen limitys näyttää tiiviiltä. Yläpohjan höyrynsulku jää seinärakenteen 
muovisen höyrynsulun alle, kun taas seinän muovinen höyrynsulku työntyy yläpohjan 
uritetun eristekerroksen alle. Ilmavuotoa tällaisesta liittymästä ei pääse tapahtumaan. 
 






Kuva 37. Yläpohjan höyrynsulun ja seinän höyrynsulun liittymä, ks. myös D107 (kuva 
39). Kuva Petteri Kuokkanen 
 
 
Kuva 38. Seinärakenteen yläosa. Kuva Petteri Kuokkanen 
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Kuopio-hallin pitkien sivujen räystäät on rakennettu kuvien 10 (DET 2) ja 11 (DET2.1) 
mukaan. Räystäällä umpiosan kohdalla yläpohjan eristeiden kuorma otetaan vastaan 
räystäsdetaljin mukaan jatkuvalla teräsprofiililla (kuva 10). Uritetun AKLU eristeen 
tuuletusurien kohdalle on merkattu teräsprofiiliin reiät 2 kpl 30 mm reikiä. Teräsprofiili 
estää ilman pääsyä tuuletusuriin rei’istä huolimatta. Ilmavirtauksella tulisi olla estee-
tön pääsy tuuletusuraan. Reikien tulisi olla täysin oikealla kohdalla, jotta ilmaa pääsisi 
tuuletusuraan edes nimellisesti.  
 
Tällainen rakenne herättää epäilyn, onko teräsprofiiliin tehty suunniteltuja reikiä lain-
kaan? Ikkunan kohdalla räystäs on muuten samanlainen kuin umpiosan kohdalla, 
mutta rakennedetaljin DET 2.1 (kuva 11) mukaan teräsprofiilia ei laiteta lainkaan AK-
LU eristeen uran kohdalle. Kuvassa 10 on muutos nuoli C teräsprofiilia käsittelevän 
tekstin kohdalla. Tästä voidaan päätellä, että teräsprofiilin rei’itys on lisätty detaljiin 
jälkeenpäin. Muutosnuolta ei ole detaljissa DET 2.1. Räystäsrakenteet ovat ristirii-
dassa keskenään tai rakenne on erilainen ikkunan ja umpiosan kohdalla. Rakenne 
tulisi selvittää avaamalla räystästä. 
 
3.5 Kuopio-hallin lämpökuvaus 31.5.1996 
 
Kuopio-hallista on tehty aikaisemmin raportteja ja tutkimuksia. Martti Niskanen Savo-
nia-ammattikorkeakoulusta on suorittanut lämpökuvauksen Kuopio-halliin 6.2.1996. 
Kuvauksella pyrittiin selvittämään lämpövuotoja hallin yläpohjan ja seinärakenteiden 
liittymissä.  
 
Niskasen tekemän lämpökuvaus raportin Kuopio-hallin hometutkimuksiin liittyvä läm-
pökuvaus 31.5.1996 mukaan ulkolämpötila oli -18,0 °C. Hatsalan koulun puoleisella 
seinällä ristikon ja ulkoseinän liittymässä lämpötila oli -4,0 °C. Ilmastointia oli säädetty 
siten, että poistoilma oli päällä ja tuloilma oli pois päältä. Näin ollen hallissa vallitsi 
alipaine. Lämpötiloista voidaan päätellä, että liittymä ei ole tiivis. Voidaan olettaa 
myös, että vastaavissa kohdissa ongelma toistuu. Teräskaaren liittymää perustuksiin 
ei ole toteutettu tiiviisti. /6/ 
 
Raportin mukaan lämpövuotoa esiintyy myös toisen kerroksen ikkunaseinän ja ylä-
pohjan välisessä liitoksessa, toimistohuoneiden väliseinien ja yläpohjan liitoskohdis-
sa, pääsisäänkäynnin yläpuolella oleva seinän ja yläpohjan liittymässä, päätyjen ul-
koseinien ja yläpohjan liittymäkohdissa, hallin molemmilla pitkillä sivuilla, yläpohjassa 
olevien tasoerojen kohdissa ja pääporrashuoneen molemmat sivuseinät ovat osoit-




Raportin mukaan normaaliolosuhteissa eli poisto- ja tuloilman ollessa päällä, lämpö-
kameralla ilmavuotoja ei havaita. Normaaliolosuhteissa hallin yläosa on ylipaineinen, 
joten lämmin sisäilma pyrkii siirtymään rakenteen läpi ulkoilmaan. Lämmin ilma läm-
mittää ilmavuotokohdan ja näin ollen kamera ei havaitse lämpötilaeroa. Lämpövuodot 
kiihdyttävät lumensulamista katolla. /6/ Ylipaineisuuden vuoksi yläpohjan höyrynsulun 







4.1 Korjauksen tavoite 
 
Korjausvaihtoehtoja ja korjauksen laajuutta suunniteltaessa tulisi määritellä korjauk-
sen tavoitteet. Kuopio-hallin suuren koon vuoksi myös korjattava alue on laaja. Yk-
sinkertaista ja helppoa ratkaisua ei ole. Korjauksesta aiheutuvat kustannukset määrit-
televät korjauksen laajuutta. Opinnäytetyön tarkoitus ei ole suunnitella korjausta, 
vaan selvittää korjauksen tarve ja antaa ehdotus korjaustavasta. 
 
Yläpohjan ja seinärakenteiden korjauksen ensisijaisena tavoitteena on vähentää jään 
muodostumista Kuopio-hallin räystäsalueelle ja vesikaton vuodot on saatava hallin-
taan. 
 
4.2 Korjauksen aikainen suojaus 
 
Kuopio-hallin laajuuden vuoksi korjauksen aikainen suojaus on haastavaa ja kallista. 
Sääsuoja koko rakennuksen päälle tuskin tulee kysymykseen, koska sen kustannus 
tulisi olemaan samaa luokkaa kuin itse korjaus, ellei jopa enemmän. Suojauksen 
suunnittelu ja kustannukset on otettava huomioon suunnittelussa. Suojaustapa on 
valittava korjaustavan mukaan. Kuopion kaupungin rakennusvalvonta vaatii korjauk-




Korjaushankkeen ensimmäisessä vaiheessa korjataan yläpohjaa tasoeron kohdalta 
ennalta sovitulla alueella koekorjauksena. Korjatun alueen toimivuutta seurataan mit-
tauksin kohdan 4.4.2 mukaan esimerkiksi vuoden ajan. Näin varmistetaan korjaus-
menetelmän toimivuus käytännössä. Mikäli korjaus havaitaan onnistuneeksi, voidaan 
siirtyä toiseen vaiheeseen ja jatkaa korjausta koko yläpohjan alueelle. Jos taas korja-
usmenetelmä ei toimi tai siinä havaitaan puutteita, pystytään menetelmää kehittä-
mään tai vaihtamaan toiseen aiheuttamatta suuria kustannuksia. 
 
Koekorjaus tulisi suorittaa sisäänkäynnin kohdalla olevan tasoeron molemmilla puolil-
la kuvan 41 mukaan, koska koekorjausalueessa tulisi olla tasoeroa, yläpohjaraken-
netta ja räystästä. Sisäänkäynnin kohta on ollut myös jään muodostumisen kannalta 
ongelmallisimpia. Korjausalue ulotetaan Kuopio-hallin harjan yli siten, että molempien 





Kuva 41. Koekorjausalue. Kuva Petteri Kuokkanen 
 
4.4 Vesikate ja yläpohja 
 
Bitumikermikatteiden elinkaari vaihtelee toteutustavan mukaan 20 vuodesta 50 vuo-
teen. /12/ Katon käyttöikää voidaan pidentää merkittävästi säännöllisellä huollolla. 
Kuopio-halli on otettu käyttöön vuonna 1992 eli käyttöikää on kertynyt noin 19 vuotta. 
Vesikatteen toimivuudessa on puutteita, joten voidaan todeta, että vesikate on tulos-
sa elinkaarensa päähän.  
 
4.4.1 Korjausvaihtoehto 1 
 
Vesikatteen käyttöikää voidaan pidentää muutamia vuosia käymällä läpi kaikki sau-
mat siten, että pintakermin ja aluskermin limitetty sauma aukaistaan ja aluskermin 
pinta käsitellään bitumiliuoksella. Tämän jälkeen aluskermi ja pintakermi liimataan 
toisiinsa kumibitumilla. Saumasta tulee oikein tehtynä vesitiivis. Kuopio-hallin pinta-
kermin alta on mitattu kosteudeksi 99,9 %. /9/ Tämä tarkoittaa, että kermin alla vesi 
on nestemäisessä muodossa. Kun saumat liimataan ilmatiiviiksi ja kesällä aurinko 
kuumentaa kattoa, vesi höyrystyy ja katolle syntyy höyrytaskuja. Tämän vuoksi korja-
ustapa on riskialtis käytettäväksi Kuopio-hallissa. Jotta korjaustapa toimisi, tulee 
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aluskermin ja pintakermin välissä oleva kosteus kuivattaa pois. Tämä tapahtuu kesäl-
lä poutajaksona auringon lämpösäteilyn lämmittäessä kattoa. Kermien on havaittu 
vuotavan saumoista, joten korjausmenetelmässä kosteuden tulisi poistua kermien 
liitoksista. Kosteuden poistuminen kermien välistä tulee varmistaa mittaamalla kos-
teudet korjattavalta alueelta. Tämä korjaustapa ei poista räystäsalueille syntyvää jää-
kerrosta. 
 
4.4.2 Korjausvaihtoehto 2 
 
Pintakermi poistetaan koko katteen alueelta. Aluskermin pinta puhdistetaan ja koste-
us pinnasta kuivatetaan. Aluskermin pinta käsitellään bitumiliuoksella, jonka jälkeen 
uudet kumibitumikermit VE80 PTL2 + PTL2 asennetaan kattoon.  
 
Vanhassa rakenteessa kulkee kokoojakanavat savunpoistoluukkujen molemmin puo-
lin. Kokoojakanavien välistä puretaan molemmat kermit ja päällimäinen 20 mm paksu 
eriste. Mikäli tuuletusurat eivät ole vastakkain koko katon alueella, täytyy rakenne 
kokoojakanavien välistä harja-alueella purkaa höyrynsulkuun saakka. 
 
Harjalle rakennetaan rakennusaineinen tuuletushormi jatkuvana rakennuksen pituus 
suunnassa ja alipainetuulettimet sijoitettaan hormin kanteen. Savunpoistoluukkuja 
tulee korottaa vähintään siten, että kermi saadaan nostettua 300 mm kattopinnasta. 
Savunpoistoluukkujen kohdalla tuuletushormi haaroittuu kahdeksi hormiksi, jotka kier-
tävät savunpoistoluukut. Tällainen hormisto parantaa yläpohjan urissa käyvää ilmavir-
tausta. Jatkuva hormi on myös talvella käytännöllisempi, koska alipainetuulettimet 
saadaan nostettua ylemmäksi, jolloin ne eivät jää lumen alle. 
 
Koekorjaus tehdään kohdan 4.3 mukaan. Korjattavalle alueelle asennetaan lämpöan-
turit harjalle keskialueelle ja räystäällä päällimmäisen kermin alle. Yhteen alipainetuu-
lettimeen asennetaan kanavapuhallin portaattomalla säädöllä. Hormistoon asenne-
taan ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittarit. Mittauslaitteistolla seurataan 
yläpohjan rakennusfysikaalista käyttäytymistä. Kanavapuhaltimella voidaan säädellä 
tuuletusurissa liikkuvaa ilmavirtaa. Havaintoja yläpohjan käyttäytymisestä tehdään 
myös aistinvaraisesti, eli käytännössä seuraamalla muodostuuko jäätä räystäälle. 
Mikäli yläpohjan pinnan lämpötilaa saadaan laskettua parantamalla tuuletusurissa 
kulkevaa ilmaa, jäätä ei pitäisi muodostua entiseen tapaan. 
 
Koekorjauksella pystytään selvittämään höyrynsulun toimivuutta yläpohjassa purka-
matta rakennetta. Kun lisäämme tuuletusurassa kulkevaa ilmavirtaa, alipaine tuule-
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tusurassa sisätilaan nähden kasvaa. Hormissa oleva ilman suhteellisenkosteuden 




Kuva 42. Havainnekuva nykytilanteesta ja koekorjauksesta. Kuva Petteri Kuokkanen 
 
4.4.3 Korjausvaihtoehto 3 
 
Mikäli höyrynsulku on epätiivis, pitäisi nykyinen yläpohjarakenne purkaa höyrynsul-
kua myöten. Toimiva rakenne olisi esimerkiksi kuvan 43 kaltainen. Myös uuteen ra-




Kuva 43. Esimerkki uudesta yläpohjarakenteesta. Kuva Petteri Kuokkanen 
 
4.4.4 Korjausvaihtoehto 4 
 
Mikäli jään muodostumisesta räystäsalueelle halutaan kokonaan eroon, tulee nykyi-
nen yläpohjarakenne purkaa ja rakentaa kokonaan uudelleen siten, että rakenteessa 
on reilu tuuletusrako. Lisäksi tasoerot on hävitettävä kohdan 4.5.2 mukaan. Kuopio-
hallin arkkitehtooninen olemus muuttuisi korjauksen myötä radikaalisti ja kustannuk-






4.5.1 Tasoerojen säilyttäminen 
 
Tasoerojen ongelmat on kerrottu kohdassa 3.3. Tasoerojen ilmavuodot tulisi saada 
hallintaan. Tämä edellyttää höyrynsulkujen korjausta. Tasoerot on purettava ja ra-
kenne on suunniteltava uudelleen toimivaksi. Tasoerojen räystäsrakenteet tulisi korja-
ta kuvan 45 mukaan. 
 
Kuva 44. Korjatturakenne tasoeron räystäältä. Kuva Petteri Kuokkanen 
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4.5.2 Tasoerojen poistaminen 
 
Mikäli kohdan 4.4.4 mukainen korjausvaihtoehto 4 toteutetaan, tulee tasoerot poistaa 
kokonaan. Tämä tapahtuu loiventamalla tasoerojen seinärakenteet loivasti kalteviksi 





Räystäät on tehty kuvien 10 ja 11 mukaan. Räystäälle tulisi tehdä avaus, jossa selvi-
tettäisi räystäsrakenne ja onko jää vaurioittanut räystäsrakennetta. Kuvien 10 ja 11 
mukaan räystäällä eristeet tukeutuvat teräsprofiilia vasten. Suunnitelmien mukaan 
profiileihin on tehty reikiä tuuletusurien kohdalle tai profiileja ei ole asennettu tuule-
tusuran kohdalle. Räystäsalueella pitäisi varmistaa, pääseekö ilma tuuletusuriin va-
paasti. Mikäli ongelmia räystään toimivuudessa havaitaan, tulisi räystäsrakenne 
suunnitella toimivaksi. 
 
4.7 Lumiesteiden korvaaminen 
 
Katon tasoerojen vuoksi katolle kinostuu lunta väistämättä. Lumi tulee keväällä katol-
ta pois kiinteässä tai nestemäisessä muodossa. Katolla ei ole lumiesteitä, joten lumi 
pääsee putoamaan katolta vapaasti (kuva 24). Katon suurien lumi ja jää massojen 
vuoksi lumiesteitä ei voi katolle asentaa. Lumen ja jään putoamisesta aiheutuvat vaa-
ratilanteet vältetään rajoittamalla liikkumista maassa räystäiden välittömässä lähei-
syydessä. 
 
Kuopio-hallin takapuolella on 13 ulko-ovea, jotka toimivat poistumisteinä. Poistumis-
tiet on pidettävä vapaasti kuljettavissa ympäri vuoden. Talvisin poistumisteiden edus-
tat on pidettävä lumesta puhtaana. Lumitöiden tekijöille ja poistumistien käyttäjille ei 
saa koitua vaaraa putoavasta lumesta ja jäästä. Ratkaisu ongelmaan on erillinen ka-




5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mistä jäänmuodostuminen Kuopio-hallin räys-
täsalueille johtuu ja miten ongelma pystytään korjaamaan. Lisäksi yläpohjan havaittiin 
paikoin vuotavan. Vuotokohtia paikannettiin ja syitä vuodoille etsittiin. Yläpohjassa 
esiintyvät vuodot otettiin huomioon korjausehdotuksia laadittaessa. Tutkimuksissa 
havaittiin rakennusvirheitä seinä- ja räystäsrakenteiden sekä yläpohjan osalta.  
 
Opinnäytetyö osoittautui haastavaksi projektiksi sekä tutkimuksien että korjausehdo-
tuksien osalta. Tutkimuksissa haastavinta oli käsinlaskenta. Laskujen lähtötietojen 
kokoaminen nykyistä tilannetta vastaavaksi oli tutkimustyö itsessään, koska vanhojen 
rakenteiden lämmönjohtavuuksia ei löydy esimerkiksi valmistajien sivuilta sähköisesti. 
Tämä on ymmärrettävää, koska tieto on vanhentunutta, eivätkä rakenteet vastaa ny-
kyisiä vaatimuksia. Arvot löytyvät vanhoista paperisista esitteistä.  
 
Käsinlaskennassa ei ole huomioitu myöskään tuuletusurissa kulkevan ilman vaikutus-
ta. Ilmavirran vaikutukselle ei ole kaavoja taulukoissa, joten ne olisi pitänyt itse joh-
taa. Ilmavirtaukseen uritetussa rakenteessa vaikuttaa rakennedetaljien toteutus ja 
materiaalit. Nämä vaihtelevat jokaisessa rakennuksessa, joten laskennassa olisi otet-
tava huomioon myös nämä muuttujat, mikäli tuloksesta halutaan tarkka. 
 
Korjausehdotuksissa haastavinta oli löytää järkevä kokonaisuus. Jäätymisongelman 
laajuuden vuoksi helppoa, yksinkertaista ja halpaa ratkaisua ei ole. Korjausehdotuk-
sissa 1-3 on riskinä, että jäätymisongelmasta ei päästä eroon, ainakaan kokonaan. 
Nykyinen yläpohjarakenne on yksinkertaisesti toimimaton kyseiseen rakennukseen.  
 
Tavoitteessa onnistuttiin melko hyvin, kuitenkin rakennuksen laajuuden ja ongelman 
haastavuuden vuoksi on syytä suorittaa lisätutkimuksia ja laskelmia korjaukseen liit-
tyen. On olemassa ohjelmia, joilla pystytään tarkastelemaan yläpohjassa liikkuvien 
ilmavirtauksien vaikutusta yläpohjan rakennusfysiikkaan, esimerkiksi Comsol. Kuo-
pio-hallin mallintaminen ohjelmalla on kuitenkin niin työlästä ja haastavaa, ettei hallin 
tarkastelu ohjelmalla ole järkevää. /22/ Ohjelmia kehitetään koko ajan. Työn onnistu-
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Liite 1  
 
Yläpohjan kosteustekninen tarkastelu Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, rakenne 
palokatkon kohdalta 
 
Liitteessä 1 on tarkasteltu yläpohjaa YP 1 excelillä (kuva 45) siten, että ulkoilma on -
20 °C suhteellisen kosteuden ollessa 90 %. Laskennassa sisäilma on +20 °C ja suh-
teellinen kosteus 30 %. Tulokseksi saadaan, että kosteutta tiivistyy vedeksi kerrok-
sissa 1, 2, 4 ja 5. Kerroksien 1 ja 2, eli kermiin ja KKL eristeeseen tiivistyvä kosteus 
on vähäisempää, kuin kerrokseen 4, eli höyrynsulun pintaan. Kerroksien 1 ja 2 tilan-
netta helpottaa tuuletusurien kuivattava vaikutus, jota laskennassa ei ole huomioitu. 
Varsinkin veden tiivistyminen höyrynsulun pintaan on hälyttävää. 
 
Taulukko 3. Kyllästyspaineet ja vallitsevat paineet 
rakennekerros: kyllästyspaine (Pa) vallitseva paine (Pa) 
ulkoilma 102 91,8 
ulkopinta 106 91,8 
kerros 1. 108 193 
kerros 2. 129 193 
kerros 3. 484 193 
kerros 4. 487 701 
kerros 5. 487 ei huomioida 
kerros 6. 1851 701 
kerros 7. 2315 701 
sisäpinta 2337   







Kuva 45. Kosteustarkastelu Excel-taulukkolaskentaohjelmalla YP1,  




Liite 2  
 
Yläpohjan kosteustekninen tarkastelu Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, rakenne 
ilman palokatkoa 
 
Liitteessä 2 on tarkasteltu excelillä (kuva 46) rakennetta, jossa palokatkoa ei ole. 
Olosuhteena on käytetty vastaavaa kuin liitteessä 1. Laskelmasta huomataan, että 
tiivistymistä tapahtuu kerroksissa 1 ja 2, mutta ei höyrynsulun pintaan. Kerroksien 1 
ja 2 tilannetta parantaa tuuletusurat. Liitteessä 2 tarkasteltu rakennetyyppi on vallit-
seva Kuopio-hallin yläpohjassa.  
 
Taulukko 4. Kyllästyspaineet ja vallitsevat paineet 
rakennekerros: kyllästyspaine (Pa) vallitseva paine (Pa) 
ulkoilma 102 91,8 
ulkopinta 110 91,8 
kerros 1. 115 193 
kerros 2. 174 193 
kerros 3. 1351 193 
kerros 4. 1359 701 
kerros 5. 1359 ei huomioida 
sisäpinta 1359   






Kuva 46. Kosteustarkastelu Excel-taulukkolaskentaohjelmalla YP1,  
ilman palokatkoa. Kuva Petteri Kuokkanen 
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Liite 3  
 
Kermin ja lumikerroksen välinen lämpötila Excel-taulukkolaskentaohjelmalla  
 
Olosuhde, jossa ulkolämpötila on - 3 °C ja ulkoilman suhteellinen kosteus 50 %. Las-
kennassa käytetään hallin sisälämpötilana + 19 °C ja sisäilman suhteellisena kosteu-
tena 30 %. Käytetään rakennetyyppiä, jossa palokatkoa ei ole mukana eli rakenne-
tyyppi on vallitseva Kuopio-hallin yläpohjassa. 
 
Lumikerroksen paksuutena on käytetty 200 mm. Lumikerroksen ja kermin välisen 
rajapinnan lämpötila on +3,2 °C, eli lumen sulamista tapahtuu (kuva 47). Lumen eris-
tävä vaikutus on merkittävä. Laskelmassa on huomioitava, ettei urissa kulkevan ilman 





Kuva 47. Lämpötila kermin ja lumikerroksen välissä,  
lumikerroksen paksuus 200 mm. Kuva Petteri  
Kuokkanen 
